
masa trwale elastyczna
nieprzepuszczajŃca zapach·w
i odporna na penetracjň
insekt·w

rura PP

tuleja ochronna

śREDNICE PODEJśĹ KANALIZACYJNYCH

MISKA USTŇPOWA

ZLEWOZMYWAK

UMYWALKA

WANNA

PRALKA

Ï110mm PVC

Ï50mm PVC

Ï50mm PVC

Ï40mm PVC

Ï40mm PVC

UWAGI:

1. Przewody kanalizacyjne powinny byĺ ukğadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przepğywu Ŝciek·w.

2. Spadki podejŜĺ powinny wynosiĺ minimum 2%.

3. Przewody naleŨy mocowaĺ do konstrukcji budynku za pomocŃ uchwyt·w lub obejm
montowanych pod kielichami.

4. Na przewodach pionowych naleŨy stosowaĺ na kaŨdej kondygnacji lub na kaŨde 4m
wysokoŜci pionu co najmniej jedno mocowanie stağe zapewniajŃce przenoszenie
obciŃŨeŒ rurociŃg·w i jedno mocowanie przesuwne zabezpieczajŃce rurociŃg przed
dociskiem.


